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Anergieleitungen PE

Zwischenplanie

Rohrbettung min. 10 cm

va
ria

be
lvariabel

Kabelwarnband

Rohrumhüllung mit Rundkies 4/8mm

Belagsaufbau gem. örtlicher Norm

min. 25

15

Fundationsschicht UG 0/45 min. 70 cm
oder Ab-/Auftrag Kulturland

oder Verfüllung mit Aushubmaterial

Verfüllung mit Aushubmaterial

Zwischenplanie

- 0.50 m ab OK Terrain

Anergie Kaltleiter PE Serie 5, SDR 11

Anergie Warmleiter PE Serie 5, SDR 11

Rohrumhüllung
gem. Ausschreibung

Leerrohr PE dn 112/100mm


